
预埋86式底盒

预留电源线

BV2×1 .5mm²
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拆下底部两个内六角镙丝（保存好备用）
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现场开孔:45mm×60mm

分离上面板和底座两部份

面 板

TOP

High  Voltage Inside

底 座

BACK

L N

TOP

接入电源线（AC100~220V）

预留适合的安装位置

固定底座部份

TOP

High  Voltage Inside

现场开孔固定方式86式底盒固定方式

按上述步骤固定好面板部份,通电测试按键能控制指示灯正常开关

指示灯

按键

Embedded Type 86 bottom box

Reserve the power cord

Reserve a suitable installation location

On-site opening: 45mm×60mm

Remove the bottom two Allen dowels(Save for later) Separate the upper panel and the base

Access power cord (AC100~220V)

Type 86 bottom box fixing method On-site hole fixing method

RIGHT FRONT

Fixed base part

Fix the panel part according to the steps above,power on and test the button can control 
the indicator light turn on and off

壁装充电底座
Wall mounted charging base
EM-PW5025

产品安装说明
Product installation instructions

Panel Base
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